
11,3 m2

41,5 m2

16,2 m2

24,1 m2

23,4 m2

21,7 m2

21,4 m2

12,2 m2

36,6 m2

10,2 m2

12,7 m2

15,8 m2

100,9 m2

16,5 m2

35,1 m2

44,1 m2

12,1 m2

43,9 m2

11,9 m2

13,8 m2

6,7 m2

1,9 m2

6,0 m2

5,9 m2

5,8 m2

5,9 m2

14,9 m2

6,6 m2

9,9 m2

4,7 m2

85,0 m2

39,5 m2

1,7 m2

4,5 m2

5,4 m2

1,7 m2

6,5 m2

19,1 m2

3,0 m2

2,6 m2

4,0 m2

1,8 m2

4,9 m2

1,6 m2

1,9 m2

16,2 m2

56,1 m2

11,2 m2

5,2 m2

10,9 m2

21,9 m2

7,8 m2

12,6 m2

18,5 m2

2,1 m2

2,1 m2

2,1 m2

4,5 m2

5,3 m2

7,1 m2

14,1 m2

5,3 m2

10,5 m2

66,7 m2

1,7 m2

I

I

J

J

K

K

1

2

4

5

7

6

8

11

13

19 19

20 20

14

10 10

E

E

G

G

H

H

L

L

M

M

N

N

O

O

16

18 18

A

A

F

F

D

D

15

12

3

17

C

C

B

B

4

9 9

DW

DAGSENTER

HOVEDINNGANG

BI-INNGANG

PARKERING
HJEMME-
TJENETSEN

VAREMOTTAK
AVFALL

BÅREBIL

koldkjøkken

varmkjøkken

prep

Garderobe
117
HT

Kjøk./spis./opph./akt.
123
HT

Hvilerom/fleksi
124
HT

Vaskeri "skitten"
162
HT

Vaskeri "ren"
161
HT

Brette-rulle-sy
160
HT

Varemottak
158
D

Miljøstasjon
05
D

Hovedlager forbr. matr.
149
D

Lager uteredsk/møbler
01
D

Driftsutstyr
02
D

Renholdssentral
145
D

Teknisk og energisentral
115
T

Service og velvære
126
HT

Møterom 2
128
HT

Vestibyle/kafe
127
HT

Hovedinngang
100
Tr

Produksjonskjøkken
133
HT

Oppvask
132
HT

Servering
130
HT

Gard p
140
HT

wc p
141
HT

Ktr.
138
HT

Kjøl kjøtt og fisk
136
HT

Frys
134
HT

Tørrvare
137
HT

avfall/tøy
148
D

IKT
146
T

Hovedtavle
113
T

Non-food
142
HT

Teknisk
147
T

Boder
165
OB

wc p
151
HT

dusj p
154
HT

Gard. herrer
150
HT

dusj p
152
HT

Hc-gard p
153
HT

Gard. damer
155
HT

dusj p
157
HT

wc p
156
HT

Motorrom
114
HT

Dusj p
139
HT

Kjøl grønnsaker
135
HT

el
121
T

el
144
T

Trapperom
103
Tr

Korridor
101
Tr

Trapperom
102
Tr

Spes.avfall
03
D

Kjølerom
111
HT

Lager utstyr.
112
D

8,00

hcwc/dusj
HT

Stellerom
110
HT

Gang
104
Tr

wc p
120
HT

wc
119
HT

wc
118
HT

Lager
122
HT

Lager kjølt tøy
164
HT

Sluse p
163
HT

Lager rent tøy
159
HT

Matavfall
04
D

Gang
143
Tr

Korridor
105
Tr

Bk
131
HT

E30C

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30 EI30

EI30

EI30

EI30

E30E30C E30C

EI30EI30 EI30EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

EI30

E30

E30C

EI120C

EI30

EI30C

E30

EI30

Symboler

Til rømningsvei

Dører
E 30-Sa [F30]

E 30-CSa [F30S]

EI₂ 120-CSa A2-S1,d0 [A120S]

EI₂ 30-Sa [B30]

EI₂ 30-CSa [B30S]

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte
konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Vinduer

E 30

EI 30

EI 30 B [B30]

REI 120-M A2-s1,d0 [A120]

E 30 [F 30]

Rømningsvei

Annet
Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen
med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som
byggetegning.
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LøpenummerTypeSystemFagEtgBygg

Kunde

Prosjekt

Tegning

301 - F - 200 - 20 - 100

Branntegning plan 1

HENT AS

Leka helsehus TRS10553

Fase 1

VBG TRS

1:1502023-10-06

Sluppenvegen 6
7037 Trondheim

1 Oppdaterte underlag 2023-11-17 VBG TRS
2 Oppdaterte tegningsunderlag, endret til BKL 1 2024-01-25 VBG TRS
3 Oppdaterte tegningsnuderlag, slagretning mot stuer 2024-02-14 VBG TRS


